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一昨日から，故障により放送ができなかった宮原まちづくりセンターに設置している防

災行政無線屋外拡声子局については，本日，復旧作業が完了し，放送が可能となりました

ので報告します。 

 

１ 故障原因 

電源増幅部ユニット内電子部品の不良 

 

２ 復旧方法 

電源増幅部ユニットの交換 

 

３ 周知対応 

(1) 地元自治会を通じて，住民へ連絡します。 

(2) 対象地域住民に防災行政無線で連絡します。 

(3) 宮原市民センターに掲示を行います。 

(4) 防災情報メールで復旧を周知します。 

(5) ホームページで復旧を周知します。 

 

防災行政無線設備の復旧について 


